Stronie Slaskie, 2023.08.21

Komunikat nr 12
z dnia 21.08.2023 r.

dotyczacy oceny wynikéw badan wody basenowej zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015 r. w sprawie wymagan, jakim powinna
odpowiadaé woda na ptywalniach

Komisja w sktadzie:

1. Renata Nowak

2. lwona Matkowska

na podstawie Sprawozdar z badar nr zlecenia W/0/02/2023/933/M/1, zakoriczonych dnia 20
sierpnia 2023 r. oraz wewnetrznej kontroli stwierdza, ze woda basenowa na krytej ptywalni w
Stroniu Slaskim przy ul. Kosciuszki 20 A spetnia wymagania okreslone w Rozporzadzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015 r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiadaé¢ woda

na ptywalniach.

1. Renata Nowak ................

2. lwona Matkowska
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ul. Mochtyitska 65, 03-289 Warszawa AB 1095
Sprawozdanie z badan Nr: W/0/02/2023/933/M/1
Zleceniodawca; Strofiski Park Aktywnosei Jaskinja NiedZwiedzia Sp. z 0.0.; 57-550 Stronie Slaskie, ul. Kosciuszki 20a
Zlecenie Nr: W/0/02/2023/933

A - metodyka akredytowana (AB 1095); referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie).

AE - metodyka akredytowana (AB 1095) z zakresu elastycznego - referencyina o ile prawo tak stanowi / réwnowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodnosci

W obszarze regulowanym prawnie).
AR - metodyka akredytowana (AB 1095) réwnowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodno$ci w obszarze regulowanym prawnie),
MON - metodyka akredytowana w zakresie OiB
GMP+ - metodyka objeta zatwierdzeniem w zakresie GMP+ B11 (badania pasz)

A/P - metodyka akredytowana Podwykonawcy

P - metodyka nicakredytowana Podwykonawcy

Przedmiot badania; Wody na plywalni
Informacje dodatkowe: Wartosci minimaine dia redoks, pomiar elektrodg Ag/AgCl 3,5 M KCL:

- niecki basenowe, woda stodka: | 750 mV gdy 6,5 < pH<7.3; 770 mv gdy 7.3 <pH<7,6
- niecki dla dzieci do lat 3, woda stodka: 720 mV gdy 6,5 < pH<73; 750 mV gdy 7,3 <pH< 7,6
- niecki basenowe, woda stona; | 700 mV gdy 6,5 < pH <73; 720 mV gdy 7.3 <pH<78

Punkt pobrania: Niecka basenowa
Adres pobrania:

Data*; 18 sierpnia 2023

57-550 Stronie Slaskie, ul. Kogciuszki 20a

Miej nia: Kryta plywalnia
nie aerozolujace: Brak

Rodzaj wody: stodka

Godzina pobrania: 09:16:00

Temp. probki pobranej [°C]: 30.3

Pobranie probek wg: A PN-1SO 19458:2007

Transport probek:  GBA POLSKA $p.z 0.0, Pobierajacy: Prébkobiorca GBA POLSKA nr: 2735

Numer prabki: 20665/08/23 Ocena probki:  bez zastrzezen Data rozpoczecia badan: 18-08-2023 Data zakoniczenia badan: 20-08-2023
Lab. rl Badany parametr [ jom. J Akr, ‘ Metodyka badania wg Wymagania Wynik } Np.** } N
Liczba Escherichia coli Jtk/100ml | AE | PN-EN 150 9308-1:2014-12, PN-EN 0; jtk/100ml; Rozp.MZ 0
M ISO 9308-1:2014-12/A1:2017-04 (Dz,U.2015.2016)
|
Liczba Psendomonas aeruginosa jt/100m! | AE | PN-EN IS0 16266:2009 0; jtk/100ml; Rozp.MZ 0 |
M (Dz.U‘2015.2016)

Data* - w zaleznosci od Sposobu pozyskania przez GBA Polska probki jest data: poboru (gdy prabka Poblerana jest wylgcznie Przez pracownika GBA Polska) lub odbiory (gdy probka odbierana jestod
Klienta przez pracownika GBA Polska, dostarczana jest przez firme kurierskg badz dostarczana osobiscie przez Klienta).

Np.** - niepswnosé rozszerzona pomiaru przy Ppoziomie ufnosci ok, 95% i wspbtezynniku rozszerzenia k=2, nie uwzglednia niepewnosci pobierania prébek, za wyjatkism przypadkéw gdy zostaio to
zaznaczone w uwagach.

Niepewnosé podaje Sig w sytuaci, gdy ma to Znaczenie dia miarodajnosci wynikéw badari lub zgodnosci z wymeganiami / specyfikacjami oraz na 2yczenie Klienta,

Rezultaty badan nizsze lub WyZ2sze niz zakresy pomiarowe metod s3 przedstawiane Jako odpowiednio ,< warto$c¢ dolnej granicy zakresy Pomiarowego” lub ,> wartogé g6rnej granicy zakresu
Pomiarowego”. Wartoci te stanowig informacje o rezultatach badar, Jesli wraz z tak przedstawionymi rezuitatami badan podane sq niepewnosci rozszerzons, dotyczq one wartosc dolnej iub gémej
granicy zakresu Pomiarowego metody, W Przypadku rezultatéw badar stwierdzenie zgodnosci nalezy traktowad Jako opinie i interpretacje. Wyzej opisane postepowanie nie dotyczy badar
biologicznych.

Wyniki odnoszg sie wytacznis do badanych probek (pobranych Iub odebranych — zgodnie z informacjami przedstawionymi w sprawozdaniu).

Zamieszczone w Sprawozdaniu informacje wyréznione podkresleniem Zostaly przskazane przez Klienta, Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za te informacje ani za sposdb pobrania i
reprezentatywnosé probek przekazanych przez Klienta do badan,

Sprawozdanie dotyczy prébek w ilosci; 1 szt i bez pisemnej 2gody Laboratorium nie moze byé powielane inaczsj, jak tylko w calosci.

W ciagu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badar Klient ma prawo do reklamacji,

Laboratorium nie Pprzechowuje prébek po badaniach, chyba zg z Klientem ustalong inaczej

Miejsce wykonywania badan: ¢ - £ajskj, L - Lublin, M - Mysiowice, PS - Pomiar In-Situ

UWAGA: Oryginaine Sprawozdania z badan sg wydawane w formie elektronicznej z rozszerzeniem *.pdf, podpisang kwalifikowanym podpisem elektronicznym, W zwigzku z tym wszystkie wydruki, o ile
nie s3 potwierdzone za Zgodnosé z oryginatem, sg kopiami,

Uwagi:
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